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                   3702       נובמבר         71                     
  4444-0273               .א.ט                               

 :לכבוד

 טכניון מכון טכנולוגי ישראל
 גיל זאווימר לידי: 

 קריית הטכניון
 חיפה

 

 שלום רב,  

 נים למזמין השירותטופס דיווח תוצאות בדיקת ריכוזי גז ראדון במב
 
 

 א. פרטי מקבל השירות:
 

  טכניון מכון טכנולוגי ישראל שם לקוח ראשי

 250-0418702 מס' טלפון

  gilz@dp.technion.ac.il דוא"ל

 חיפה ישוב

 ון, חיפה. , קריית הטכניטכניון מכון טכנולוגי ישראל  שם וכתובת אתר הבדיקה

 ציבורי מקום סוג של אתר בדיקה

 
 

 ב. פרטי הגלאים:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם המעבדה שם הגלאי סוג גלאי מס' הבדיקה 

7-723 LT/L א.מ.נ אלקטרט 

mailto:gilz@dp.technion.ac.il
mailto:gilz@dp.technion.ac.il
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 ג. תוצאות הבדיקה:

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 סוףאי
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 בניין פקולטה לרפואה

6 LJ6613 
בית מלאכה 

 מכשירנים
 900 60 36 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

9 LL9983 
בית מלאכה 

 –מכשירנים 
 פנימיחדר 

 900 94 44 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

6 LL9888 
מחסן 

 חשמלאי
 900 60 36 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

3 LB8122 
בית מלאכה 

 חשמלאים –
 900 67 69 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

4 LB7623 
בית מלאכה 

חשמלאים  –
 חדר פנימי –

 900 60 34 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

1 LB0387 
בית מלאכה 

 מיזוג אויר –
 900 65 69 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

7 LB7654 
בית מלאכה 

 מכשירנים –
 900 60 33 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

5 LB7633 
 – 9Mקומה 

 מקלט
 900 62 50 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .רשיפו

2 LB7099 
 – 9Mקומה 
חדר  –מקלט 

 הלבשה
 900 64 604 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

60 LB8112 
 –מקלט 
 משרד

 900 62 56 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

66 LH5252 
משרד בית 

 חיות
 900 60 37 66.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור
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 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 בניין דנצינגר

69 LG5210 
חדר 

 מיקרוסקופיה
 900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

66 LG5251 
חדר טיפולים 

(69) 
 אבד 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

 גרינבוייםבניין 

63 LB7821  900 62 51 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 606/6חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

64 LG9831  900 62 59 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 606/9חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

61 LB7820  900 67 26 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 603חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

67 LB7737  900 96 76 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 604חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

65 LB7942  900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 604/6חדר 
צורך  איןקין. ת

 תלנקוט בפעולו
 .שיפור



                              

  

 

 
 279-2-7346561Fax.  47 Wizman St. Kfar Sabaפקס:  .Tel 279-2-7362267טל.  3364666כ"ס  6611ת.ד. 

  www.radon.co.il: Web info@radon.co.il: ilEma 9009-, ו001באישור המשרד להגנת הסביבה. היתרים 
 AO18 (3) 95.5.66ת.  6.0מהדורה          

 

 67 מתוך 3 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 610בניין אנרגיה 

62 LC1623  900 96 76 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 2חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

90 LB7637 900 60 37 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 חדר ניסויים 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

96 LB8115  900 94 42 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 1חדר 
צורך  אין קין.ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

99 LB8001  900 62 51 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 7חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

96 LH6408  900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 5חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

93 LG5250  900 62 53 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר תוחפ ארוכה 0 4כיתה 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

94 LG5237  900 99 15 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 6חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

91 LK0006  900 94 41 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 60חדר 
צורך  איןקין. ת

 בפעולות לנקוט
 .שיפור

97 LB7419  900 94 47 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 66חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 /תאריך
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 בניין אווירונאוטיקה

95 LH5259 900 94 41 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 בית כנסת 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

92 LB3060 900 64 601 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6 מקלט 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

 בניין רובוטיקה

60 LK0001 
מעבדה 

 אלקטרוניקה
 900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

66 LH4738 900 60 31 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 מטבח 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

69 LH4353  900 60 31 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 93חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 כוזרי
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 מרכז המחשבים

66 LB8106 900 64 604 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 חדר ישיבות 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

63 LC1597 900 62 56 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 מטבח 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

64 LB7629 900 99 15 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 חדר הפעלה 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

61 LB7927 
חדר אחראי 

 בניין
 אבד 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

67 LB7764 
מעבדת 

 עיצוב
 900 60 31 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

65 LJ9747 
מעבדת 

 עיצוב
 900 60 34 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

62 LG7968 
מעבדת 

 עיצוב
 900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

30 LB7908 
מעבדת 

 עיצוב
 900 60 34 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

36 LH4799 
מעבדת 

 עיצוב
 900 94 76 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

39 LB8059 

מעבדה 
 –דיגיטלית 
חדר 

מדפסות 
 מדתלת מ

 900 94 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

36 LB7738 

מעבדה 
 –דיגיטלית 
מכונות 
 זריחיתוך לי

 900 94 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
 בדיקה
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 מרכז המחשבים

33 LB7822 
מעבדה 
 -דיגיטלית 

 משרד
 900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

34 LC1603 900 99 15 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 חדר צוללות 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

31 LB8107 900 60 36 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 חדר דמנט 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

37 LB8185 900 94 47 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 דר דמנטח 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

  בניין כימיה

35 LH6142 

מחסן 
פקולטה 
להנדסה 

 כימיה

 900 60 33 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

32 LB7689 

מחסן 
פקולטה 
להנדסה 

 כימיה

 900 60 37 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

40 LC1593 

מעבדה 
 –אריזה 

פילוט 
 הנדסת מזון

 900 94 47 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

46 LG7992 
מעבדה 
 אריזה

 900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 ולותלנקוט בפע
 .שיפור

 בניין ביולוגיה

49 LB7682  900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 603חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

46 LA9414 

 – 9קומה 
אגף  –מקלט 

חדר בניין 
 ביולוגיה

 900 60 31 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .יפורש

43 LH6228 
חדר ציוד 

(996) 
 900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

44 LH7412  900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 609/3חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 67 מתוך 2 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 בניין אמרסון

41 LB7954  69חדרB 0 900 94 10 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 
צורך  איןין. קת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

47 LC1558  2חדרB 0 900 96 79 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

45 LB7961 900 60 34 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 מעבדת קפלן 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

 ביו רפואהבניין 

42 LL9003 
מקלט בניין 
 ביו רפואה

 900 94 47 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

10 LC1150 
חדר מקררים 

OA 
 900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

16 LB7725  900 96 79 1.66.66 92.07.66 .רת.מ פתוח ארוכה 0 665חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

19 LH7981 
 – 0קומה 

 חדר הלבשה
 900 94 47 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

16 LL9915 
 – 0קומה 

 6מחסן 
 900 62 53 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  אין קין.ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

13 LL9976 
 – 0קומה 

 9מחסן 
 900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

14 LK0004 900 64 660 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6 מקלט 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 67 מתוך 60 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 בניין קנדה

11 LB7969 
בית  –משרד 

 דפוס
 900 67 66 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

17 LC1680 900 65 65 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 משרד מנהל 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

15 LC1600 900 65 60 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 אולם הדפסה 
צורך  איןקין. ת

 ותלנקוט בפעול
 .שיפור

12 LB8209 900 65 66 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 אולם הדפסה 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

 בניין מזון

70 LC1663 900 60 34 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6 מחסן 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

76 LB8151 

מעבדת 
 –שופיץ 

מזון בניין 
 אנרגיה

 900 60 31 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

79 LB8032 

מעבדת 
 –שופיץ 

בניין מזון 
 אנרגיה

 900 94 42 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

76 LC1534 
 - 669חדר 

 מעבדה
 900 60 34 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר וחפת ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

73 LB7716 900 1 767 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 בונקר 

לא תקין.  יש 
לנקוט בפעולות 

  4 שיפור בתוך
)ראה חודשים

 .הערה בסיכום(
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 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/

 רהקצ
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 בניין מאור ברגר

74 LG5275  900 62 72 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 961חדר 
צורך  איןקין. ת

 ט בפעולותלנקו
 .שיפור

 בניין חקלאי חדש

71 LA9354 900 67 27 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6 מקלט 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

77 LB8113 900 62 56 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה -6 מקלט 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 67 מתוך 69 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 כימי מרכזיבניין 

75 LB8047 
חדר מאיר 

 בראל
 900 60 34 1.66.66 92.07.66 מ.רת. פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

72 LH6836 900 94 41 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 חדר מנהל 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

50 LC1486 900 65 60 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 מזכירות 
צורך  איןקין. ת

 פעולותלנקוט ב
 .שיפור

56 LB7934 900 60 39 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 חדר אריזה 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

59 LB7671 
חדר אוכל 

(667) 
 900 65 66 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

56 LB7652 
מעבדה 
לתהודה 
 מגנטית

 900 64 600 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

53 LB7779 
 646חדר 

 ממ"ד
 900 63 662 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

54 LC1604 
אודיטוריום 

 ויזן
 900 65 60 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0

צורך  איןקין. ת
 לנקוט בפעולות

 .שיפור

51 LB8085 

 – 607חדר 
פקולטה 
להנדסה 

 כימית

 900 94 43 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

57 LB8087 

 00636חדר 
מעבדה  –

מיקרוסקופיה 
 אלקטרונית

 900 99 17 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

55 LM9797 
 – 009חדר 

פקולטה 
 להנדסה

 900 94 44 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 67 מתוך 66 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 
 פתוח
 

 קצב
 אוורור

 הלשע

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 פישבךבניין 

52 LB0206 
הנדסת 

בית  –חשמל 
 מלאכה

 900 60 33 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

20 LC1582 
דסת הנ

בית  –חשמל 
 מלאכה

 900 60 33 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

26 LB7664  900 94 42 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 602-6חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

29 LH6506  900 60 34 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 660חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

26 LH6173  900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 666חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

23 LB8068  900 96 70 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 663/6חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

24 LG7889  900 60 33 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 664חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

21 LB8079  900 94 42 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 661חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

27 LB8029 
מחסן  

אלקטרוניקה
667 

 900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

25 LB8201 
מחסן  

אלקטרוניקה
 משרד - 667

 900 96 79 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 באורים

 ריכוז ראדון מינימאלי שניתן למדוד עם הגלאי. -( detection limit*      גבול  הגילוי )

 תנאי מחיה רגילים. –ר "מ**    ת

 התפרקות ראדון רדיואקטיבית אחת לשנייה. –***  בקרל 

 

 

 

 

 

 

 מס'
 בדיקה

 מס'
 הגלאי

 סוג
 חדר

 קומה

 סוג
בדיקה 
 ארוכה/
 קצרה
 

 סגירת
 החדר
סגור/ 

 תוחפ
 

 קצב
 אוורור
 לשעה

הנחת 
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 איסוף
 הגלאי
 תאריך/
 שעה

 ריכוז
ן ראדו
 נמדד
בקרל/

 

 מ"ק

אי 
 ודאות
)%( 

הסף 
 העליון
 בקרל/
 מ"ק

 המלצה

 בניין פישבך

99 LB7596  900 60 34 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 667/6חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

600 LB7928  900 94 10 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 667/9חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

606 LH6811  900 94 45 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 663/6חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

609 LH6902  900 60 33 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 605/6חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור

606 LC1595  900 94 47 1.66.66 92.07.66 ת.מ.ר פתוח ארוכה 0 605חדר 
צורך  איןקין. ת

 לנקוט בפעולות
 .שיפור
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 ללי:כ

הבדיקות עבור הציבור הרחב )במגורים, במוסדות חינוך, במוסדות ציבוריים, בצה"ל וכ"ד( בוצעו בשיטות  .6

ראדון:  "שיטות פסיביות למדידות ריכוז גז - 7חלק  4715ת"י  –בדיקה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

מבנים", ובהתאם לתנאים הקבועים בהיתר למתן שירותי בדיקת ריכוזי ראדון שנתן הממונה על קרינה 

 סביבתית במשרד להגנת הסביבה. 

 חודשים לפחות, בתנאי 3ח ארוך של בכל המקומות, חוץ ממקומות עבודה, אם ריכוז הראדון הנמדד בטוו .9

ש לבצע פעולות להקטנתו בזמן מוקצב, מחושב לפי הנחיה בקרל/מ"ק, י 022 -מחיה רגילים, יהיה גבוה מ

 . 0מס' 

בכל המקומות, חוץ ממקומות עבודה, בחדרים צמודי קרקע יש לבצע בדיקה קצרה לפני הבדיקה הארוכה.  .6

ימים, בתנאים של דלת וחלון סגורים, יהיה גבוה מהסף  1עד  3אם ריכוז הראדון הנמדד בטווח קצר של 

של המשרד להגנת הסביבה, יש לבצע פעולות להקטנתו בזמן  0ות, בהתאם להנחיה לפעולות שיפור מידי

 . 0מוקצב, מחושב לפי הנחיה מס' 

( יתבצעו אך ורק על ידי בעל ההיתר בעצמו )לא ע"י 4בדיקות ראדון עבור אישור אכלוס בית חדש )טופס  .3

 מסירת גלאים למקבל השירות(.

את הדוח המקורי עבור פיתוח  )אנליזה( של הגלאי )ים(  לפי בקשת מקבל השירות, בעל ההיתר יצרף .4

   במעבדה לצורך הערכת ריכוז הראדון.

בעל ההיתר רשאי לבצע באופן מידי מדידה ארוכת טווח, לאחר קבלת אישורו של מקבל השירות, כאשר  .1

בנה, (, ואין לצפות )בהתאם לתנאי הקרקע והמ7הבית לא נמצא באזור מועד לראדון )לפי הנחיה מס' 

המפורטים בהיתר( ריכוז ראדון שדורש פעולות שיפור מידיות. אם הבית נמצא באזור מועד לראדון )לפי 

( יש לבקש אישור בכתב ממפקח לבדיקת ראדון מטעם הרשות המקומית או מהממונה במשרד 7הנחיה מס' 

 להגנת הסביבה.

בקרל/מ"ק במקומות  522 -קבע משרד התעשייה והמסחר רמת הפעולה של  75/5/21החל מתאריך:  .7

עבודה. שיטת הבדיקה לא שונתה והבדיקות בוצעו באותה שיטה כמו עבור הציבור הרחב )לפי הנחיות מס' 

 (0 -ו 7
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 לפי טבלת התוצאות )סעיף ג'(  ה. הערות לגבי הבדיקה:
 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 4 3 6 9 6 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור עבור האם הבדיקה בוצעה  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(? האם מקבל השירות

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
ה )ע(, סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבוד

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא אל לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא אל לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 60 2 5 7 1 יקהמטרת הבד א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב ת )מ(?האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירו 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
נוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חי

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 ת"ק ת"ק ת"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא חדר עבודות הרחבה )כן/לא(במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו ב 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא נות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו?האם קיימים בחדר פתרו 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- ל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי(רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגי 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ?האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק,  7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 לגבי בדיקה הערה מס'
 מספר הבדיקה

 64 63 66 69 66 מטרת הבדיקה א

 לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 אבד

 לא לא

 לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

     אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? האם הנחת הגלאים ואיסופם 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - 

     אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ

 לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק ת"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא ל חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא(במקרה ש 4

 לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

     בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- דר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי(רמת האיטום בח 3

     בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

     אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא י )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ?האם קיימת וודאות להטיית הגלא 7

 כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 90 62 65 67 61 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב יסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(?האם הנחת הגלאים וא 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      בדיקהאתר ה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא ילו?האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? א 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן ה כנדרש )כן/לא(?האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצע ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 94 93 96 99 96 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      ביצוע הבדיקהאופן  ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 ועד לראדון( )כן/לא(?מ
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע(מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע ) 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא ימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו?האם קי 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- לת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(?האם קיימת וודאות בנוגע להפע 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש זמן )ס(?האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק  0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז



                              

  

 

 
 279-2-7346561Fax.  47 Wizman St. Kfar Sabaפקס:  .Tel 279-2-7362267טל.  3364666כ"ס  6611ת.ד. 

  www.radon.co.il: Web info@radon.co.il: ilEma 9009-, ו001באישור המשרד להגנת הסביבה. היתרים 
 AO18 (3) 95.5.66ת.  6.0מהדורה          

 

 67 מתוך 96 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 
 
 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 60 92 95 97 91 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא ראדון  )כן/לא(? האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
ע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור האם המפקח האזורי מאשר לבצ

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק ת"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא ת אוורור? אילו?האם קיימות בחדר מערכו 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש בדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(?האם החדר הנ 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(?האם קיימת וודאות בנוגע  3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 67 מתוך 99 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 
 
 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 64 63 66 69 66 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא ם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(?הא 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן ןכ כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא דלת וחלון ? אילו?האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מ 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? האם קיימת 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח(האם הבדיקה  7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן במעבדה? )כן/לא(האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי  0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 67 מתוך 96 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 
 
 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 30 62 65 67 61 מטרת הבדיקה א

 )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור עבור האם הבדיקה בוצעה  7

 אבד

 לא לא לא לא

 לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

     אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 אשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?האם מקבל השירות מ

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - 

     אתר הבדיקה ג

7 
, סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ

 לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא יימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו?האם ק 5

 לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

     צרהבדיקה ק ד

 -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

     בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

     אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן יתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא(האם קיימת וודאות בנוגע לפ 0

 לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 34 33 36 39 36 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור עה עבור האם הבדיקה בוצ 7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 רות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?האם מקבל השי

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
בודה )ע(, סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום ע

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא אל לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא אל האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 40 32 35 37 31 הבדיקה מטרת א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב בל השירות )מ(?האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מק 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(,  סוג האתר: מגורים )מ(,

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( במקרה של חדר צמוד קרקע: האם 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא חדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו?האם קיימים ב 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- ר )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי(רמת האיטום בחדר סגו 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ?האם קיימת וודאות להטיית הגלאי  7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה ס'מ
 מספר הבדיקה

 44 43 46 49 46 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? האם הנחת הגלאים 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      ר הבדיקהאת ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק ת"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא ? אילו?האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן וצעה כנדרש )כן/לא(?האם בעל היתר מאשר שהבדיקה ב ז



                              

  

 

 
 279-2-7346561Fax.  47 Wizman St. Kfar Sabaפקס:  .Tel 279-2-7362267טל.  3364666כ"ס  6611ת.ד. 

  www.radon.co.il: Web info@radon.co.il: ilEma 9009-, ו001באישור המשרד להגנת הסביבה. היתרים 
 AO18 (3) 95.5.66ת.  6.0מהדורה          

 

 67 מתוך 97 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 10 42 45 47 41 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      פן ביצוע הבדיקהאו ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
ר האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזו

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק ת"ק צ"ק צ"ק צ"ק ע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע(מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרק 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? האם 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- הפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(?האם קיימת וודאות בנוגע ל 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש לק זמן )ס(?האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור ח 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 14 13 16 19 16 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא וז ראדון  )כן/לא(?האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכ 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
בצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור האם המפקח האזורי מאשר ל

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 ת"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא כות אוורור? אילו?האם קיימות בחדר מער 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(?האם החדר  0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא ע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(?האם קיימת וודאות בנוג 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 70 12 15 17 11 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא זור מועד לראדון )כן/לא(?האם האתר נמצא בא 0

 ת"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא ?האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- תיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה?האם קיימת וודאות בנוגע לפ 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק )ק( או חורף )ח( האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 67 מתוך 60 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 74 73 76 79 76 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? היתר בנייה / 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 וכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה אר
 בוצעה)ב(

 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 ר )איזה(?צה"ל, אתר אח
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו?האם קיימים  5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      קצרה בדיקה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      וכהבדיקה אר ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן אות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא(האם קיימת ווד 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 67 מתוך 66 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 50 72 75 77 71 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק ת"ק ת"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא בה )כן/לא(במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרח 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא וז ראדון?  אילו?האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכ 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- מטי, ה=הרמטי(רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הר 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא (.אילו ?האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 67 מתוך 69 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 פר הבדיקהמס

 54 53 56 59 56 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב ל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(?האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בע 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, סוג 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא דר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא(במקרה של ח 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 אל לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- ת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי(רמ 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא אות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ?האם קיימת ווד 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן ןכ האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 67 מתוך 66 עמוד

 3406-9066א.ט. 

 
 
 
 

 

 

 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 20 52 55 57 51 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 (?מועד לראדון( )כן/לא
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק )מ"ע(מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון  3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא לחדירת ראדון קרקעי? אילו?האם קיימים בחדר מסלולים  1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- שך הבדיקה )כן/לא(?האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במ 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן כן כן יתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(?האם בעל ה ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 24 23 26 29 26 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
יקה ארוכה )רק באזור האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בד

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/לא(? 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק עי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע(מפלס החדר: תת קרק 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- -- -- ימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(?האם קי 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא אי )כן/לא(?האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגל 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 600 22 25 27 21 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא לא לא ר עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(?האם הבדיקה בוצעה עבו 0

      אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן כן כן

3 
המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור האם 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - - - 

      אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ צ צ

 לא לא לא לא לא לא(?האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן/ 0

 צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא לא לא האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו? 6

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

      בדיקה קצרה ד

 -- -- -- -- -- ח( במשך בבדיקה?האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון ) 7

 -- -- -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(? 0

 -- -- -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

      בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

      אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא לא לא ם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(?הא 3

 כן כן כן כן כן האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש )כן/לא(? ז
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 הערה לגבי בדיקה מס'
 מספר הבדיקה

 606 609 606 מטרת הבדיקה א

 לא לא לא )כן/לא(? / היתר בנייה 3טופס אישור האם הבדיקה בוצעה עבור  7

 לא לא לא האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון  )כן/לא(? 0

    אופן ביצוע הבדיקה ב

 ב ב ב האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל ההיתר )ב( או מקבל השירות )מ(? 7

0 
 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה )כן/לא(?

 בוצעה)ב(
 כן כן כן

3 
האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה )רק באזור 

 מועד לראדון( )כן/לא(?
- - - 

    אתר הבדיקה ג

7 
סוג האתר: מגורים )מ(, מוסד חינוך )ח(, מוסד ציבורי )צ(, מקום עבודה )ע(, 

 צה"ל, אתר אחר )איזה(?
 צ צ צ

 לא לא לא /לא(?האם האתר נמצא באזור מועד לראדון )כן 0

 צ"ק צ"ק צ"ק מפלס החדר: תת קרקעי )ת"ק(, צמוד קרקע )צ"ק(, במפלס עליון )מ"ע( 3

 לא לא לא במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה )כן/לא( 4

 לא לא לא האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון ? אילו? 5

 לא לא לא ורור? אילו?האם קיימות בחדר מערכות או 6

 לא לא לא האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת ראדון קרקעי? אילו? 1

 לא לא לא האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון?  אילו? 8

    בדיקה קצרה ד

 -- -- -- האם קיימת וודאות בנוגע לפתיחת דלת )ד(, חלון )ח( במשך בבדיקה? 7

 -- -- -- בנוגע להפעלת מערכת אוורור במשך הבדיקה )כן/לא(?האם קיימת וודאות  0

 -- -- -- רמת האיטום בחדר סגור )ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ה=הרמטי( 3

    בדיקה ארוכה ה

 ק ק ק האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ )ק( או חורף )ח( 7

 ש ש ש האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף )ש( או היה סגור חלק זמן )ס(? 0

    אמינות הבדיקה ו

 לא לא לא האם קיימת וודאות להטיית הגלאי )נ=נזק, פ=פתיחה, א=אחר(.אילו ? 7

 כן כן כן האם קיימת וודאות בנוגע לפיתוח הגלאי במעבדה? )כן/לא( 0

 לא לא לא האם קיימת וודאות בנוגע להעתקת מקומו של הגלאי )כן/לא(? 3

 כן כן כן קה בוצעה כנדרש )כן/לא(?האם בעל היתר מאשר שהבדי ז
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 . הנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי אופן הבדיקה: ו
 

ניתן לקבל העתק מההנחיות לבדיקת ראדון מנותן השרות, או באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 
ww.sviva.gov.ilw  

 
 

 ז. סיכום הבדיקה:
 

  רק חורג מהסף לפעולות שיפור מידיות. יש לנקוט בפעולות פעולות שיפור בבונקר, ריכוז הראדון שנמדד

 המקום יאוכלס באופן קבוע.אם 

 

  ביתר החדרים המצוינים בטבלה, בטכניון מכון טכנולוגי ישראל , קריית הטכניון, חיפה שנמדד הראדוןריכוז 

 . אין צורך לבצע  פעולות  שיפור. תקיןנמצא 

 

 

 

 ח. פרטי מבצע הבדיקה:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

שם פרטי ושם 
 משפחה

 משה ניר

 6 מספר היתר

תאריך תוקף 
 ההיתר

27/25/0274 

  חתימה

  
 

 0/70/0273 תאריך חתימה

http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/

